PROJEKT POWYKONAWCZY

Rozdzielnie SAK3 i SAK1

Dokumentacja kotty
WR-10 nr 3iWR-10nr 1

BRANZA: AUTOMATYKA

INWESTOR: PEC Sp. z 0.0.
ul. Nasienna 6
73-110 Stargard




Tw<Twl 12K e
wartosci nastaw wartosci nastaw wartosci nastaw wartosci nastaw
+z_m dla kotta K1 dla kotta K3 dla kotta K4 dla kotta K5
TEMPERATURA WODY TAK ALARM Twl = 137 st.C Twl = 137 st.C =137 st.C Twl = 137 st.C
ZA KOTLEM Twi<Tw<Tw2 (ostrzezenie) Tw2 = 142 st.C Tw2 = 142 st.C = 142 st.C Tw2 = 142 st.C
+z_m Pwl = 0,55 MPa Pwi 0,55 MPa = 0,55 MPa Pwl = 0,55 MPa
TAK Pw2 = 0,50 MPa Pw2 = 0,50 MPa = 0,50 MPa Pw2 = 0,50 MPa
Tw=Tw2 Fwl = 105 t/h Fwl = 105 t/h =105 t/h Fwl = 105 t/h
Fw2 = 100 t/h Fw2 = 100 t/h = 100 t/h Fw2 = 100 t/h
TAK
Pw>PW1 PRRCA
+z_m
CISNIENIE WODY TAK
ZA KOTLEM Pwi>Pw>Pw2 Aom»_‘wwwwkmv
UKELAD BLOKAD
+ NIE M TECHNOLOGICZNYCH
(ALARM)
TAK
Pw<Pw2
PRZYCISK _
Fw>Fwi TAK PRACA BEZPIECZENSTWA wentylator wyciqgu
KOTEA STOP
+z_m
PRZEPLYW WODY TAK ALARM
PRZEZ KOCIOL Fwi>Fw>Fw2 (ostrzezenie) PRZYCISK _
BEZPIECZENSTWA wentylator podmuchu 3
+z_m STOP
Fw<Fw2 1K
PRZYCISK
BEZPIECZENSTWA . szq_n»_wo_.
powietrza “wtdrnego <
STOP
PRZYCISK
BEZPIECZENSTWA naped rusztu
STOP
PRZYCISK
BEZPIECZEKSTWA
NA SZAFIE AKPiA
. i Obiekt: Tytut ku: Szafa:
Opracowat: Arkadiusz Mazur _um% Sp. 2 0.0. >ﬁMJ\Mw:wcm~mcoH:mo Kotfownia weglowa ul. Nasienna 6 —SAK3
Projektowat: Nasienna 6 zabezpieczen kotta Szafa kotfa SAK3
. Stargard Szczeciriski Obwéd: Arkusz 00
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L1
/2.1
221
N /2.1
/24
LUPS
N NZ. “w“
A\ R\
250A 2 |4 |8
N v v v
ioef s 174 o NN\ W\ ~IFE AR
N J B6 1 63A C2A TR
T
REZERWA
4
1 3 |5 - 2 21
—1 ﬂmé 1F6 o—/
— 1SR cron D 22
M 250A 12 [4 |6 16A o 1 —1H1
X ] 4 oswietlenie O
<€ 1 |2 |3 wnetrza
n —1X1 szafy M
< aNala 5919 =z
L
< ) —1F6{k.c
N gniazdo
wn w_szafie W
230V
szyna przewodéw iPRD8
neutralnych
N
PEe /2.1
G szyna przewodtw
PE ochronnych
L1 |L2 |L3 [PEN
>—0—0——0 o—o—o
ZX GszU L ZX 2 N1 |PE
1WZ1
YAKY 4x120 mm2 2WZ2
— YDY 3x2,5 mm2
X
[
m Rozdzielnia SO—1 L=56m N_ﬂ
O POLE Nr 3
' PE_ z UPS
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2 3 4 5 7 8
L1 L1
/1.8 /3.1
. B a.
18 2 L2 /16a.1
/1.8 N N /16a.1
/1.8 /3.3
LUPS LUPS
/1.8 /4.1
e N2 N2, 7.3
4 16
2 1 _ 2 _ _ 2 |4 - 2
MN@ - 271 ~2F2 o Nomw P 2F4 275 47 276
B6A 1 C2A 2 B16A C16A 1705 B6A 1
sterowanie
' X1 X1
—2H1 —2H2
261ta X2 26tta X2
czu jnik 3
temp.
kontrola kontrola
N napigcia napigcia
4 z UPS 230V
< AC
n \ANANA
< 2228
P 24V
N — AC
& M
3~ 2
—2F7
Wentylator CaA MV
wnetrza szafy 1
/1.8 =Lk PE. /2.1
XNA_V_ A_Vz PE
. —1X1 2 {3 |4 _m. —1X1 1 12 [3
w r N 7N N_A _ AN ANA) A &)
o niazdo
o mo szdfie gniazdo gniazdo
400V za kotfem za kotfem
230V 24V
q i Obiekt: Tytut ku: Szafa:
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L1 L1
/2.8 /15.1
2.8 LUPS LUPS /5.1
N N
/2.8 /5.6
R V2.8 N2 NZ 5.1
A 3F2Q 3F3Q 3FTQ d
£ B\ A\ —-3F4 3F5 8 —3F6 2 A\ ~3F8 3
1 2
B16A C2A 2A B6A C6A B10A 2A B6A
5 . 8 N sterowanie mierniki sygnalizacja 8 N Rezerwa
i N PE i N PE cyfrowe i N PE
B —371 230V —372 230V —373 230V Zasilanie elektrozaworéw
AC AC AC
24V /5A 24V /5A 4V/2,5A
DC DC DC
+ - + - + -
A
3D1 3D2 +24VDC
ovDC VALR!
7111
C
— > ©
XDF7 Tre Tie 20 = /51
Yp) 1 /5.1
e /19.1
<
(9]
< +24VDG
L /4.1
<C OVDC, /4.1
N
(92]
D
E
/2.8 ~IE BE /a4
XNA_VM A_VZ PE
Rezerwa
F . i Obiekt: Tytut ku: Szafa:
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+24VDC +24VDC
/3.8 /5.1
/3.8 OVDC ovDC /5.1
Tabela nastaw
Temperatura wody do kotta miernika 4P
SIMEX PARAMETR WARTOSC
—4P1 SWL—73—-L inPt CHAr Lin
Pnt 0.0
Lo C 0.0
veficle Hi C 100.0
P
[] [~ [o] [<] [d]
M E —1Al
X
3 5
wn INT1 4 /56.2
= T t d
L emperatura wody na
< wejsciu kotta
N
n
Analog Input
/3.8 -FE PE, /5.4
—4F1
63m
)
3XT; 5
C
TIR301
LIYCY 2x1
1o
+
—TIR301 | ! 4..20mA
R 0...100C
T
X TMT80
L RGNS
m
o
—B301
TIR501
Rurociqg wody do kotta
. i Obiekt: Tytut ku: Szafa:
Opracowat: Arkadiusz Mazur _ummw Sp. z o.0. ._.vmzﬂcumﬂvmwﬂ_”d:sg% Kotfownia weglowa ul. Nasienna 6 =SAK3
Projektawat: Nasienna 6 na wejsciu kotta Szafa kotfa SAK3
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2 3 4 5 6 7 8
LM LM
/3.8 /9.1
738 =S LS. 7911
/3.8 N2 NZ_ /94
A +24VDC +24VDC
wwm oVDC OVDC WM.“
. : —5F2
Tabela nastaw
_1Al miemika 5P1 500mA
2 |a FARAMETR __|WARTOSC] —5P1
Lv inPt tYPE 4-20 temperatura wody z kotta
INT2 o /56.2 CHAr Lin
r - Lo C | 0000 APLISENS ERE
Temperatura wody na Hi C 200.0 PMS 920 m m m m a0 =z
wyjsciu z kotta rEL1 modE ofFF
SEtP 137.0
HYSt 0.5 wejcle zasllocz alarm 1 darm 2
B Andlog Input rEL2 | modE | oFF o o v oo _|_H_\_||_|_ _|_H_\_||_|_
SEtP_| 142.0 N o o [ E BEENENE
HYSt 0.5 _ _/
M
X
<
wn
< A1 A1 A1
e —5KIC ] —-5K2[] —5K3
H A2 A2 A2
C
/3.8 =N N /96
T<Tmax1 T<Tmax2
/48 -FE PE_ /6.1
63mA 63mA
— )] —
b X, 3§
C C
TIRC312 TIZAH302
LYCY 2x1 LIYCY 2x1
] - 14
E —TIRC312 4...20mA —TIZAH302 4...20mA
= R 0...200C 0...200C
X
] TMT80
m
@)
-B312 lewy -B302 prawy
TIZAH302
Rurociqg wody wyjsciowej z kotfa TIRC312
F . i Obiekt: Tytut ku: Szafa:
Opracowat: Arkadiusz Mazur _ummw Sp. z o.0. ._.vmzﬂcumﬂvmwﬂ_”d:sg% Kotfownia weglowa ul. Nasienna 6 =SAK3
Projektawat: Nasienna 6 wyjéciowej z kotta Szafa kotfa SAK3
. Stargard Szczeciriski Obwéd: Arkusz 5
Data: maj 2015 TIZAH302, TIRC312 z 62
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4 5 8
+24VDC +24VDG
/5.6 /71
/5.6 OVDC ovDC 77
—1Al
5 17 8
INT3 O ©O Mv /56.2
) R
X Temperatura spalin
< za kottem
n
M Analog Input
<
N
wn
/5.8 ~E PE, /7.1
—6F1
mu3>_H_
SXYT s
C
TIR307
LIYCY 2x1
o
+
—TIR307 | ! 4..20mA
R 0...300C
T
X TMT80
0 M ] 0
m
(@)
—-B307
TIR307
Temperatura spalina za kottem
. Obiekt: Tytut ku: Szafa:
Opracowat: Arkadiusz Mazur _ummw Sp. z o.o. qw\»ﬂcumﬂwwﬂ_ﬂa:mnn_i za kottem Kotfownia weglowa ul. Nasienna 6 =SAK3
Proiektawal: Nasienna 6 Szafa kotfa SAK3
! _ Stargard Szczecifiski Obwéd: Arkusz 6
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4 5 8
+24VDC +24VDG
/6.8 /8.1
/6.5 =0 OVDE, 751
—1Al
6] 8
INT4 m.u Aw /56.2
M
X Temperatura spalin za
< podgrzewaczem wody
wn
M Analog Input
<
N
n
/6.8 =LE PE. /8.1
—7F1
63mA
)]
3X 9 10
C
TIR308
LIYCY 2x1
1 d
—TIR308 4...20mA
R 0...300C
T
X T™MT80
Ll EEE S
28]
(@}
—B308
TIRS08
Kanat spalin za podgrzewaczem wody
. : Obiekt: Tytut rysunku: Szafa: .
Opracowat: Arkadiusz Mazur PEC Sp. z o.o. Temperatura spalin Kotfownia weglowa ul. Nasienna 6 =SAK3
Projektawat: Nasienna 6 za podgrzewaczem Szafa kotfa SAK3
. Stargard Szczeciriski Obwéd: Arkusz 7
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7 4 5 6 7 8
+24VDC +24VDC
/7.8 /9.1
778 oVDC ovDC 791
Tabela nastaw
Cisnienie wody przed kotfem miernika 8P1
—8P1|SIMEX PARAMETR WARTOSC
SWL-73—-L inPt CHAr Lin
Pnt 0.0
Lo C 0.0
o HiC [ 1.6
. -
_ﬂ [ [ [4] []
M —1Al
x 10]12] 8
7 6
(%) INT6 m.v o /56.2
<C Cisnioni
L iSnienie wody przed
< kottem
N
wn
Analog Input
/7.8 -LE PE, 115.1
—8F1
mu3>_H_
3X " 12
C
PIR321
LIYCY 2x1
1 d
+
—PIR321 | ! 4..20mA
P 0...1,6MPa
T
e pC—28
Ll
a0}
(@)
PIR521
Ruraciqg wody do kotta
. i Obiekt: Tytut ku: Szafa:
Opracowat: Arkadiusz Mazur _ummw Sp. z o.0. oﬁummhmc&oux przed kottem Kotfownia weglowa ul. Nasienna 6 =SAK3
Projektowat: Nasienna 6 Szafa kotta SAK3
! - Stargard Szczecifiski Obwéd: Arkusz 8
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4 5 6 7 8
LM LM
/5.8 = /13.1
/58 == Lon 3
/5.8 =2 N2, 131
+24VDC +24VDC
/8.8 /10.1
/8.8 =2V0C OVDE 7101
—-9F2
Tabela nastaw
N miernika 9P1. 500mA
13115] 8 _PARANETR | WARTOSC —9P1
N7 O O Aw /56.2 inPt Wﬁ_u% Hﬂmo Cisnienie wody za kotfem
R Lo C | 0000 APLISENS ERE
Cisnienie wody na HiC | 1.6 PMS 920 m m m m - =
wyjsciu z kotfa reLt modE on
SEtP 0,55
HYS 0.01 wejscle zasllacz alarm 1 alarm 2
Analog Input rEL2 |_modE on ro o v eo _|_H_\m|_ _|_H_\m|_
SEtP_| 0,50 [ o] =] [€] ] S E
e) HYSt 0.01 _ _,
X
<
[9p)]
M Al Al Al
N —-9KIT —9K2[ ] —-9K3
n A2 A2 A2
/5.8 = N /106
P>Pmin1 P>Pmin2
/8.8 ~LE PE, 0.7
—9F1
63mA
— )
3X 13 14
C —
PIRZAHL322
LIYCY 2x1
1 d
+
— —PIRZAHL322 | ! 4...20mA
X P 0...1,6MPa
Ll
m PC—28|
(@]
PIRZAHL322
Rurociqg wody za kottem
. ; Obiekt: Tytut rysunku: Szafa: ]
Opracowat: Arkadiusz Mazur PEC Sp. z o.0. owm:mm:ww wody Kotfownia weglowa ul. Nasienna 6 =SAK3
Projektowat: Nasienna 6 na wyjsciu z kotta Szafa kotfa SAK3
_ Stargard Szczecifiski Obwéd: Arkusz 9
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4 5 6 7 8
+24VDC +24VDC
/9.8 /1.1
a8 OVDC ovbC 71141
Tabela nastaw
Cisnienie w komorze paleniskowej miernika 10P1
10P 1| SIMEX PARAMETR WARTOSC
SWL—73—L inPt CHAr Lin
Pnt 0.0
Lo C | —200
ejscle Hi C 200
v -
_ﬂ [ [ [5] []
0 14116 A
X
5 5
wn INT8 m.v o /56.2
M Cisnienie w komorze
< paleniskowe]
N
wn
Analog Input
/a8 =LE PE. n1.7
—10F1
mu3>_H_
3X 15 16
C
PIRCAHL325
LIYCY 2x1
N
+
—PIRCAHL325 | ! 4..20mA
P —50...50Pa
— 1551 DR
X L
Ll
% rurka PCV fi6x1
komora paleniskowa
] PIRCAHL325
Obwodd zwigzany z NIS 387
wentylator wyciagowy spalin
. i Obiekt: Tytut ku: Szafa:
Opracowat: Arkadiusz Mozur _ummw Sp. z o.o. owm”mm__,._kmwc& _“_o:._oﬂNo spalania Kotfownia weglowa ul. Nasienna 6 =SAK3
Proiektawa: Nasienna 6 Szafa kotta SAK3
J . Stargard Szczeciriski Obwéd: Arkusz 10
Data: maj 2015 PIRCAHL 325 z 62
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2 3 5 6 7 8
+24VDC +24VDC
A /S8 oWe Y owce; /2]
-1D0 -1D0 -1D0 1A
171 19
Digital output Digital output Digital output INT9 ¢ © Aw /56.5
Otwérz zawér PV326 Otwérz zawér PV327 Otwérz zawdr PV328 oN_M:%&qumsnmwwzﬂ,
za cyklonami
B ouT! Aw /58.3 ouT2 Aw /58.3 ouT3 Aw /58.3 Analog Input
1 2 3
Al Al Al
—11K1 -1K2 —11K3
A2 A2 A2
/0.5 ~0C ove g
/2 Ee /13 B /s B /10.8 =& PE. 1127
o /2 211 /1.3 211 /s 1L
< ¢—11F2
N4 .
<
% ~11D1 ~11D2 11D3 [[Jesma
< Aw|mv
M . . . . . 3X 17 {20 {18 {21 |19 wmm 3X 24 23
— G € © € O €
3 XD, CRE e 6 e D)
D
PJI326 PIR326
YKSLY 2x1 LIYCY 2x1
PJI327
YKSLY 2x1 U 1
PJI328 r+
YKSLY 2x1
12 fl4 2 f4 12 N4 —PIR326 | ! 4...20mA
, , p
—11K1 —-11K2 —-11K3 bC 50 0-1kPa
/1.2 1 /1.3 11 /1.4 11 _/II\
e L
a8}
O
=11F1
_ ] _ ] _ ] Zawory
1A elektromagnetyczne
—-PJI326 —PJI327 —PJl328
Cisnienie spalin PIR326
Za kottem Za podgrzew. Za cyklonami
wody PJUI326—-328
F . i Obiekt: Tytut ku: Szafa:
Opracowat: Arkadiusz Mazur _umhum Sp. z o.o. Omummhwmwc& _“_o:o_m spalin Kotfownia weglowa ul. Nasienna 6 =SAK3
Projektowat: Nasienna 6 Szafa kotta SAK3
_ Stargard Szczecifiski Obwéd: Arkusz 1
Data: maj 2015 PIR526, PJI326—328 z 62
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—-1D0 -1D0 —-1D0 -1D0 —-1D0
Digital output Digital output Digital output Digital output Digital output
Otwdrz zawdr PV343 Otwdrz zawdr PV344 Otwdrz zawdr PV345 Otwdrz zawdr PV346 Otwdrz zawdr PV347
ouT4 o /58.3 ouUTS o /58.3 ouUTé o /58.3 ouT7 o /58.3 ouT8 o /58.3
4 5 6 7 8
Al Al Al Al Al
—12K1] —12K2[ ] —12K3[] —12K4] —12K5[]
A2 A2 A2 A2 A2
/1.5 =200 OVDC . /13,1
14 14 14 14 14
/121 = /12,2 = /12.3 = /12.3 =5 /12.4
\AN; E \AN.M E \‘_N.u E \AN.u E \‘_M.Av E
1PIR543
2PIR543 w“ww_w
R . PE PE
Elektrozawory dziatajq po zataczeniu wentylatora podmuchu ! /11.8 /13.7
<
% —12F2
< 63mA
L
— G © © © © © © © © © —
_A/_n m N M < ['e) 3X 25 30 26 31 27 32 28 33 29 34 3X 35 36 PE
wn N [ [ [ [ C
— N N N N
_ _ _ _ _
XD © © © © PIR343
LIYCY 2x1
7 Hm 9 H/S 1 ,_\/B 13 |14 15 |16 B} B} B} B} B} 1.2
1
— | S
PIR343 <
R
12 |14 12 |14 12 |14 12 |14 12 |14 STD 120 4 0
—12KTN —12K2 N —12K3 N\ —12K4 N\ —12K5 '\ -
/12.2 11 /12.3 11 /12.4 11 /12.5 11 /12.6 11 W PUI343—PJI347
o 5x(YKSLY 2x1)
O
—12F19 - _ _ _ _ _
| = | =y | = | = | = Zawory
1A elektromagnetyczne
—PJI343|-PJI344|—PJI345(—PJI346(-PJI347
/18 ~Ghe 28RS /1201 Strefy podrmuchu PIR343
/1.5 /12a.1 Strefa 1 Strefa 2 Strefa 3 Strefa 4  Strefa 5 PJI343—-348
. ; Obiekt: Tytut rysunku: Szafa: .
Opracowat: Arkadiusz Mazur PEC Sp. z o.o. Strefy podmuchu Kotfownia weglowa ul. Nasienna 6 =SAK3
Proiektowat: Nasienna 6 Szafa kotfa SAK3
J . Stargard Szczeciriski Obwéd: Arkusz 12
Data: maj 2015 PIR343, PJI343—347 z 62




1 2 4 5 7 8
+24VDC +24VDC
““mw 0VDC 0VDC “M“
1PIR343
/1358 T2PR343
—1Al
181 20
INT10 A.w o} AW /56.5
Cisnienie w strefach
podmuchu
Andlog Input

M)

X

<

n

<

L

<

N

n

q Obiekt: Tytut ku: Szafa:
Opracowat: Arkadiusz Mozur _um% Sp. z o.0. wﬁm?_.wwﬁ_r..“o:c Kotfownia weglowa ul. Nasienna 6 =SAK3
Projektowat: Nasienna 6 Szafa kotfa SAK3
_ Stargard Szczecifiski Obwéd: Arkusz 12q
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M LM
/9.8 Ve /29.1
798~ LS, J22a.1
/9.8 N2 NZ_ /20.1
+24VDC +24VDC
/12a.8 /13a.1
/1208 ~OVBC OVBC 71341
Tabela nastaw —13F2
miernika 13P1. 500mA|
—1Al PARAMETR | WARTOSC
22| 24 Pt | tYPE | 4-20 —13P1
% CHAr Lin P 1 d kociot
INTIZ O O /56.5 Lo C 0000 rzepiyw wody przez koclo
R - Hi Mm 200 APLISENS -
Przeptyw wody do kotta r mo on PMS 920
Pl wody SEtP_|_105 m m m m - =
HYSt | 05
EL2 modE on H._st »Mﬂaﬁg darm 1 darm 2
M Analog Input SEtP 100 - _|_H_\m|_ _|_H_\m|_
v HYSt | 05 M = [-] € [ Hl F P E
5 | ——
<
L
<
N A1 A1 A1
=13KIC g —13K2C—13K3
yry. A2 A2 A2
—13B1 WE N N
/1208 -EE Fee /1301 SP_11/1 o s
« . / F>Fmin2
5%
—13F19
mu3>_H_
2y o—e >—¢
SXT57 Va8 XATT Y2
/25a.3
C — C D /250.3
FIRCAL361 FIRCAL361.1
LIYey 2xi LIYCY 2x1 biaty
/SPO XA—19
M_ N brqzowy /SPO XA—20
+
I dP
—FIRCAL361 CD2A|  4...20mA
— 02A 1Al 0...16kPa
< H2 B2 Q4
5 0...200 t/h
o e
(@]
L Rurociqg wody do kotfa FIRCALS561
Zwgzka pom.
Dn 250, dw 188,00 mm
. i Obiekt: Tytut ku: Szafa:
Opracowat: Arkadiusz Mazur PEC Sp. 2 o0.0. nﬁiﬁ%&og do kotfa Kotfownia weglowa ul. Nasienna 6 =SAK3
Proiektawal: Nasienna 6 Szafa kotfa SAK3
! _ Stargard Szczecifiski Obwéd: Arkusz 13
Data: maj 2015 FIRCAL361 z 62
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4 5 8
+24VDC +24VDG
/13.6 /14.1
/13.6 OVDC ovDC 7141
—2Al
101 12
m INT6 m.u Aw /56.5
A -_—
wn Przeptyw pody
< przez podgrzewacz
L
A_/_n Analog Input
w
/13.4 =FE PE. /141
—13af1
63mA
— )]
3X 59 60
C D
FIR397
LIYCY 2x1
]
—FT397 —=
|
dP 4...20mA
0...100 t/h
STD 110
_vln b D<o
L
m
(@)
Ly Rurociqd do podgrzewacza wady FIR397
q i Obiekt: Tytut ku: Szafa:
Opracowat: Arkadiusz Mazur _um% Sp. z 0.0. _uwwmiw«wc&om__v\ przez podgrzewacz Kottownia weglowa ul. Nasienna 6 =SAK3
Proiektowat: Nasienna 6 Szafa kotta SAK3
! - Stargard Szczecifiski Obwb6d: Arkusz 13a
Data: maj 2015 FIR363 z 62




5 7 8
+24VDC +24VDG
/13a.8 /174
713a.8 ~OVDC OVDC,. /471
—1Al
25| 27
m INT13 O Aw /56.5
< + -
wn Przeptyw powietrza do
kotta
<C
<
N Analog Input
w
/1308 =FE PE. 151
—14F1
63mA
— )
3X 39 40
C D
FIR363
LIYCY 2x1
]
—FT363
|
dP 4...20mA
0...25000 Nm3/h
STD 110
_vln b D<o
L
m
(@)
Le | Kanat powietrza do kotta FIR363
q i Obiekt: Tytut ku: Szafa:
Opracowat: Arkadiusz Mazur _um% Sp. z 0.0. _uwwﬂiw«wcm;ou_.mﬁan do kotta Kottownia weglowa ul. Nasienna 6 =SAK3
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