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Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ (Z-47/2025) 

W nawiązaniu do pytań Wykonawcy z dnia 06.11.2025 r. do postępowania  
na "Modernizację automatyki kotłów WR-10 nr 1 oraz WR-10 nr 3 (...)  
wraz z przystosowaniem ich do spalania biomasy", Zamawiający (PEC Stargard Sp. z o.o.) 
udziela następujących wyjaśnień oraz wprowadza modyfikację do treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. 

I. Wyjaśnienia treści SWZ (Pytania z dnia 06.11.2025 r.): 

1. Prosimy o określenie lub wskazanie (przybliżona lokalizacja) odległości od kosza 
węglowego rusztu kotła K1 do możliwego punktu wpięcia w instalację wody  
do gaszenia.  

ODP: Szczegółowa lokalizacja wpięcia zostanie uzgodniona podczas wizji lokalnej. 
Zamawiający szacuje, iż odległość ta wynosi  20 m. 

2. Prosimy o określenie czy koło bunkra kotła K1 i/lub K3 jest istniejąca instalacja 
sprężonego powietrza z której można skorzystać np. do przedmuchu urządzeń 
pomiarowych poziomu paliwa w bunkrze (radar z przedmuchem), nad zasuwą 
płytową (oczyszczanie okresowe urządzenia). A jeżeli nie skąd można podłączyć 
sprężone powietrze (przybliżona lokalizacja). 

ODP:  Szczegółowa lokalizacja punktu przyłączeniowego zostanie uzgodniona podczas 
wizji lokalnej. Zamawiający szacuje odległość do najbliższego możliwego punktu wpięcia 
na 30 m dla każdego z kotłów. 

3. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania mają zostać wymienione szafy 
sterownicze kotła K1 i kotła K3, do których należy przenieść istniejące sterowniki  
i panel HMI firmy Honeywell, oraz w których zabudować nowy sterownik safety 
realizujący blokady zmiennociśnieniowe. 

ODP: Tak, Zamawiający potwierdza, że w ramach zadania należy dostarczyć i wymienić 
kompletne szafy sterownicze dla kotłów K1 i K3. Jednocześnie Zamawiający precyzuje,  
że nowy sterownik bezpieczeństwa realizujący m.in. blokady zmiennociśnieniowe, musi 
zostać zabudowany w osobnej, dedykowanej szafce. 

4. Prosimy o podanie: 
- typu istniejącego układu pomiaru przepływu przez Ekonomizer dla kotła K1 i kotła 
K3.  
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- prosimy o potwierdzenie że układ ten ma zostać wymieniony/dostosowany  
do nowego systemu bezpieczeństwa poprzez zabudowę urządzeń (np. kryza)  
i wykonanie ogranicznika dla przepływu wody przez ekonomizer. 

ODP:  Zamawiający informuje, że ekonomizer nie jest wydzielony z części ciśnieniowej 
kotła. Stanowi on jego integralną część i podlega pod ten sam układ zabezpieczeń co cały 
kocioł (zgodnie ze stanem formalnym UDT). Treść SWZ nie zawiera wymogu wymiany 
układów pomiarowych przepływu wody przez ekonomizery. Istniejące układy pomiarowe: 

 Kocioł nr 1: pomiar kryzowy 
 Kocioł nr 3: pomiar ultradźwiękowy 

 
5. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania należy wymienić kryzy pomiarowe 

na wodzie do kotła, DN200 dla każdego z kotłów. 

ODP: Odpowiedź na to pytanie leży w kompetencji UDT, którą Wykonawca uzyska  
na etapie uzgodnień wytycznych. Zostało to opisane w SWZ. 

6. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 32 z udzielonych przez Zamawiającego 
odpowiedzi:„32. Czy kotły posiadają instalacje odpylania i system przepustnic  
lub zasuw wchodzących do układów blokad/zabezpieczeń kotłów? 
ODP: Nie. Istniejące układy zabezpieczeń kotłów nie są powiązane z instalacjami 
odpylania.” Prosimy o informację gdzie są wpięte krańcówki bezpieczeństwa 
istniejące na obiekcie, aktualnie na instalacji odpylania. Przy modernizacji 
automatyki zabezpieczającej i uzgodnieniu dokumentacji od nowa drożność 
kanałów spalin musi być monitorowana i w razie braku drożności musi zadziałać 
odpowiednia funkcja bezpieczeństwa. 

ODP: Pytanie wykracza poza zakres określony w SWZ. Zamawiający informuje,  
że instalacja odpylania jest systemem autonomicznym i jej układy zabezpieczeń nie są 
powiązane z układami zabezpieczeń kotła. Jeżeli wystąpi ewentualna wzajemna 
zależność układu odpylania oraz kotła, będzie to określone w wytycznych technologii 
kotłowej. 

II. Modyfikacja nr 2 do SWZ (Z-47/2025): 

Zamawiający wprowadza modyfikację do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(SWZ) w Rozdziale II, pkt 3 (Wymagania dotyczące oprogramowania i uruchomienia). 
Do istniejących podpunktów dodaje się nowe podpunkty: f) oraz g) o następującym 
brzmieniu: 

f) Uzgodnienia dokumentacji w UDT na koszt Wykonawcy. 

g) Wszystkie próby i odbiory z udziałem UDT, po stronie i na koszt Wykonawcy. 

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część 
SWZ Z-47/2025. 


